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aprobatą bezpośrednich użytkowników, 
tj. operatorów obsługujących procesy tech-
nologiczne. Umożliwia on m.in. szybkie 
reagowanie i uzyskanie istotnych informacji 
o sytuacji obiektowej w krytycznych momen-
tach, związanych z awaryjnym zachowaniem 
obsługiwanych urządzeń i procesów.

6.2. Przykładowe implementacje 
interfejsu użytkowego DCS MASTER 
w zakresie wyświetlaczy graficznych 
Efektowną i miarodajną prezentacją inter-
fejsu użytkownika systemu DCS MASTER 
są stosowane w  nastawniach różnego 
rodzaju wyświetlacze graficzne, w tym:
�t��ściany graficzne wielkogabarytowe (fot. 2)
�t��monitory LCD, pulpitowe i  naścienne 

(fot. 3).
Dla porównania dawnych i  aktualnych 
rozwiązań zamieszczono fragment dawnej 
nastawni (fot. 1).
Jednym z  kluczowych elementów nowo-
czesnych nastawni (choć kosztownym) 
staje się wielkoformatowa wizualizacja 
monitorowanych procesów. Wizualizacja 
wielkoformatowa wymaga skomplikowa-
nych systemów projekcyjnych, nazywa-
nych ścianami graficznymi. Najważniejszą 
zaletą ścian graficznych jest możliwość 
projekcji dużych obrazów o bardzo wyso-
kiej rozdzielczości. Całością ścian graficz-
nych sterują przeznaczone do tego kompu-
tery z  odpowiednim oprogramowaniem 
obsługi.
Alternatywnym, tańszym rozwiązaniem 
dla nastawni są powszechnie używane 
monitory LCD średnie i wielkogabarytowe 
(fot. 3). W  małych instalacjach systemu 
DCS MASTER, dotyczących powszechnie 
znanych specjalizowanych systemów IASE, 
tj. regulatorów turbin UNIMAT, zabez-
pieczeń blokowych KUZB i  pomiarów 

Rys. 5. Protokół QNX6-Qnet – przeźroczysty dostęp do plików stacji operatorskich w sieci lokalnej

Fot. 1. Fragment dawnej nastawni z aparaturą kontrolno-pomiarową

Fot. 2. Fragment nowoczesnej nastawni systemu DCS MASTER z implementacją ściany graficznej
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specjalnych UNIKONT, na drzwiach szaf 
procesowych systemów montowane są 
panele dotykowe. 

7. Podsumowanie
Presja użytkowników, przyzwyczajonych 
do  pracy z  systemami Windows, niema-
jących doświadczenia w  eksploatacji 
systemów automatyki na  bazie systemów 
unixowych, w  tym QNX, zwłaszcza 
w na nowo pozyskiwanych rynkach, może 

spowodować ograniczenie zapotrzebowania 
na  systemy DCS MASTER z  bazą QNX. 
Z tych powodów aktualnie w IASE wykony-
wana jest migracja systemu DCS MASTER 
z  systemu QNX na  platformę systemu 
Windows. Nie zmienia to  faktu, że  aktu-
alnie dostępny system QNX 6.5 Neutrino 
jest w pełni funkcjonalnym i bezpiecznym 
systemem operacyjnym z  możliwością 
realizacji dowolnie skalowanych, użyt-
kowych systemów automatyki różnych 

kategorii, od  systemów wbudowanych po 
duże kompleksowe systemy automatyki „pod 
klucz”. Wieloletnie, pozytywne doświad-
czenie w instalacjach obiektowych systemu 
MASTER na bazie QNX oraz uznanie jego 
walorów funkcjonalnych i  niezawodno-
ściowych upewniło pracowników IASE 
do zastosowania najnowszej wersji systemu 
QNX7 jako platformy operacyjnej dla nowej 
generacji sterowników MASTER, opraco-
wywanej w IASE.
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Fot. 3. Fragment nowoczesnej nastawni systemu DCS MASTER z monitorami LCD oraz widok panelu dotykowego
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